安全评价项目现场勘察记录表

	客户名称
	昆明宝琢化工有限公司中轻依兰（集团）有限公司

	项目名称
	园区供热项目安全设施竣工验收评价报告

	单位或项目地址
	云南省昆明市西山区小海口马鞍山中轻依兰（集团）有限公司铁管站

	现场勘察记录

	序号
	勘察场所或装置
	序号
	勘察场所或装置

	1
	项目选址所在地
	3
	项目周边环境

	2
	项目前期资料
	4
	其他需了解的内容

	勘察意见
	1
配电室穿墙孔洞未封堵；2
配电室开关柜门未接地；3
配电室柜体后端未敷设绝缘胶垫；4
水处理间未设置防散流装置；5
水处理间电机接地不规范；6
水处理间电机防护罩设置不规范；7
操作室配电柜柜体未进行跨接，柜体内有烟头；8
操作室无应急照明；9
操作室内无有毒气体报警仪分布图，报警点存在两个漂移、一个故障；10
尾气水封及洗涤区域未装设有毒气体报警探测器；11
尾气利用余热装置配套的尾气风机不接地，电机转动部位防护罩设置不符合要求；12
区域内磷炉尾气管道标识不规范；13
尾气锅炉一次风机风管未接地；风机电机防护罩设置不规范；14
除尘系统安全阀安装不规范；15
脱硫脱硝碱液槽区域管道、法兰泄漏点较多。

	现场勘察人员签字
	    徐卫琼、周路平

	被评价单位对勘察事实确认
	签名或盖章：普兴海                                                  2024年4月14日


注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页

